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PROTOKOL O KONTROLNI ZKOUSCE ¢islo: 2018/26
Zakaznik - Susarna a.s. Kratonohy, Kratonohy 101, 503 24 Kratonohy Druh zkougky : TYDENNI
Provozovna : ROUDNICE - SUSARNA Datum odbéru :04.08.2026
Frakce (d/D) :0/4 Misto odbéru : Skladka Odbér proved| : pi Hanu$ova
Vzorek Cislo  : 5571/26 Datum provedeni zkousek :14.8.2026 - 17.8.2026 Datum prevzeti :11.08.2026
Hornina : Stérkopisek  Misto provedeni zkousek  : ZL Hofice Vzorek pfevzal za ZL. :J. Kavan

Stanoveni zrnitosti podle ¢SN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmenseni vzorku délenim.
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Viastnost ZkuSebni metoda 2 ysiede % . x
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H 2 12620+ a1| Ui32425 A1 CSN EN 13043 CSN EN 13139
Propad sitem 20 %hm. | 100,0 | 0,5
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¢SN EN 933-1 :
Propad sitem D % hm. 92,3 03
Obsah jemnych tastic 7 %bhm.| 0,5 0,2 f3 f3 f3 Kategorie 1

Uvéadéna rozdifena nejistota méfeni se uvadi jako kombinovana standardni nejistota méfeni vynasobena koeficientem pokryti k = 2 tak, ze pravdépodobnost

pokryti odpovida priblizné 95 %. Nejistota méfeni vyplyvajici z odbéru vzorkd neni zahrnuta do rozsifené nejistoty méfeni.

Pfi uvadéni vyroku o shodé bylo pouZito rozhodovaci pravidlo - Bindrni vyrok pro pravidio jednoduchého piijeti (w = 0) bez zohlednéni nejistoty méieni.

Prohlaseni: Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkousenych vzorkd, tak jak byly pfijaty.

Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.

Laboratof neodpovidéa za informace dodané zakaznikem, které mohou mit vliv na platnost vysledku,

Schvalil

Datum vydani protokolu
Protokol zpracoval

25.08.2026
L. Bubelinyova

/

: Jaroslava Soukupova
zastupce vedouciho zkugebni laboratofe
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Zakaznik : Susarna a.s. Kratonohy, Kratonohy 101, 503 24 Kratonohy Druh zkoug§ky : TYDENNI
Provozovna  :ROUDNICE - SUSARNA Datum odbéru : 04.08.2026
Frakce (/D) :4/8 Misto odbéru : Skladka Odbér proved| : pi Hanusova
Vzorek &islo . 5572/26 Datum provedeni zkousek: 14.8.2026 - 17.8.2026 Datum prevzeti :11.08.2026
Hornina : Stérkopisek  Misto provedeni zkougek : ZL Hofice Vzorek pfevzal za ZL: J. Kavan
Stanoveni zrnitosti podle SN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmenseni vzorku délenim.
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Vlastnost ZkuSebni metoda 2 o CSN EN = CSNEN
zkousk: =
3 | 2 | 12620a1 CSN EN 13043 13242+A1
Propad sitem 2D %bhm. | 100,0 0,4
Propad sftem 1,4D % hm. 100,0 0,5
i % hm. G:DEK G:.DEK G:DEK
Propad sitem D ESN EN 933.1 m 75,0 0,5 c c c
Propad sitem d % hm. 2,2 0,3
Propad sitem a/2 % bm. 0.6 0,2
Obsah jemnych &astic f % hm. 0,3 0,2 fis fos fs

Uvadéna rozsifena nejistota méfeni se uvadi jako kombinovana standardni nejistota méfeni vynasobena koeficientem pokryti k = 2 tak, ze pravdépodobnost
pokryti odpovida piiblizné 95 %. Nejistota méfeni vyplyvajici z odbéru vzorkl neni zahrnuta do rozsifené nejistoty méfeni.

Pfi uvadéni vyroku o shodé bylo pouzito rozhodovaci pravidlo - Binarni vyrok pro pravidlo jednoduchého piijeti (w = 0) bez zohlednéni nejistoty méfeni.
Prohlaseni: Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzork(, tak jak byly pfijaty.

Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.

Laboratof neodpovida za informace dodané zakaznikem, které mohou mit vliv na platnost vysledk.

Datum vydani protokolu ;. 25.08.2026 Schvdlil . Jaroslava Soukupova
Protokol zpracoval : L. Bubelinyova zéastupce vedouciho zku§ebnfi lahoratofe
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PROTOKOL O KONTROLNI ZKOUSCE cislo: 2018/26
Zakaznik : Susarna a.s. Kratonohy, Kratonohy 101, 503 24 Kratonohy Druh zkousky : TYDENNI
Provozovna : ROUDNICE - SUSARNA Datum odbé&ru : 04.08.2026
Frakce (d/D) :8/16 Misto odbéru : Skladka Qdbér provedI : pi Hanu§ova
Vzorek &islo : 5573126 Datum provedeni zkou$ek : 14.8.2026 - 17.8.2026 Datum pievzeti :11.08.2026
Hornina : Stérkopisek Misto provedeni zkougek : ZL Hofice Vzorek pievzal za ZL : J. Kavan
Stanoveni zrnitosti podle €SN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmenseni vzorku délenim.
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Vlastnost Zkusebni metoda 2 @ &SN EN By N
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Propad sitem 2D %hm. | 100,0 | 0,3
Propad sitem 1,4D %bm. | 100,0 | 0,3
i % hm. 94,4 0,4 | G85/20 G :90/10 G:85-15
Propad sitem D ESN EN 933-1 m c c c
Propad sitem d % hm. 5,8 0,5
Propad sitem d/2 % hm. 0,9 0,3
Obsah jemnych &astic f % hm. 0,3 0,2 fis fos f,

Uvadéna rozéifena nejistota meéfeni se uvadi jako kombinovand standardni nejistota méfeni vynasobena koeficientem pokryti k = 2 tak, Ze pravdépodobnos
pokryti odpovida pfiblizné 95 %. Nejistota mé&feni vyplyvajici z odb&ru vzork neni zahrnuta do rozéifené nejistoty méfeni.
Pfi uvadéni vyroku o shodé bylo pouZito rozhodovaci pravidlo - Binarni vyrok pro pravidlo jednoduchého piijeti (w = 0) bez zohledné&ni nejistoty méfeni.

Prohlaseni: Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzorkd, tak jak byly pfijaty.
Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.
Laboratof neodpovida za informace dodané zakaznikem, které mohou mit vliv na platnost vysledk.
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Datum vydani protokolu : 25.08.2026 Schvdlil : Jaroslava Soukupova
Protokol zpracoval : L. Bubelinyova zastupce vedouciho zkusebni laboratofe
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